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Marque Sonkyo Energy
Référence Windspot 3.5 kW
Type axe horizontal
Nombre de pales 3

Diamétre du rotor 4.05m

Type de régulation
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Connexion réseau

Onduleur algorithme MPPT
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SPECIFICATIONS

1 Les données constructeur

Sonkyo Energy Windspot 3.5 kW

ROTOR DIAMETER 38m (")

CUT-IN SPEED 3m/s

RATED SPEED 12m/s

CUT-OUT SPEED 30 m/s

TYPE Rotor horizontal au vent

GENERATEUR Synchrone a aimants permanents ; 3 phases, 24-48-220 V a 50/60 Hz
ORIENTATION Systeme passif; Gouvernail d'orientation

CONTROLE DE PUISSANCE Systéme de Pas Variable Passif, Centrifuge et Amorti (modeéle breveté)
TRANSMISSION Directe

SYTEME DE FREINAGE Electrique

CONTROLEUR Option de raccordement au réseau et charge batteries

ONDULEUR Rendement ~ 95% ; Algorithme MPPT

BRUIT Réduit au minimum; du aux basses révolutions de travail et a I'esthétique de la pale
PROTECTION ANTICORROSION | Modele totalement scellé + galvanisation a chaud+ peinture résistante aux UV
MAT 12, 15 et 18 m; rabattable

Sources :

(*) Le diametre du rotor de I'exemplaire testé au SEPEN était de 4.05 m.

http://www.sonkyo-energy.com/C.TecnicasFrances.pdf

NOTE : I'exemplaire de la Windspot testé au SEPEN était un prototype qui ne
correspond a aucun modele commercialisé. Quelques améliorations ont été
apportées pendant la période de test, un nouveau modeéle est en cours de
préparation et sera testé dans les mois a venir.
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“

Figure 5.1-1 Vue du mécanisme de régulation centrifuge de la Sonkyo
Windspot 3.5 kW, on distingue, au centre, la tige de I'amortisseur hydraulique.
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2 Les objectifs

Le Site Expérimental pour le Petit Eolien de Narbonne est destiné a observer
le comportement et les performances d’aérogénérateurs d’'un diametre de
rotor inférieur ou égal a 7 meétres (puissance inférieure a environ 10kVA)
proposés a l'essai dans le cadre d'une démarche volontaire par un
constructeur ou un distributeur officiel.

Les points suivants ont été étudiés:

o évaluation du fonctionnement, de la sécurité, de la qualité, de la fiabilité
et de lintégrité des aérogénérateurs et systemes associés, selon le
protocole de mesures défini dans ce document et se rapprochant dans la
mesure du possible des regles et procédures IEC WTO01 et de la norme
IEC61400-2

o mesures de la courbe de puissance et de la production d’énergie
électrique de la machine en fonction du potentiel éolien, selon le
protocole de mesures défini dans ce document et se rapprochant dans la
mesure du possible de la norme IEC61400-12

o mesures des niveaux sonores aux fréquences audibles (bruit acoustique)
a proximité des machines

o évaluation de la qualité du courant électrique produit, selon un protocole
de mesures des perturbations du réseau défini par la R&D EDF

o mesure des conditions d’environnement du site (vitesse, direction et
turbulence du vent, température, pression et humidité relative)

o appréciation de I'impact visuel (enquéte réalisée aupres des visiteurs sur
le site de Montplaisir)

L'enregistrement et le traitement des relevés de mesures ont été réalisés sur
le site d’essais durant la période de fonctionnement de I'équipement mis a
disposition.
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3 Les installations

Le site d’essai est équipé :

D’un local technique ou sont regroupés :

O

@)

O

les acceés au réseau de chaque aérogénérateur avec un emplacement
réservé a linstallation des équipements de connexion au réseau de
chaque machine

les équipements de sécurité et comptage d’énergie :

sécurités pour déconnecter les sources d’énergie en cas de
perturbation réseau

compteurs d’énergie générée et consommeée

mesures des perturbations réseau (LEM QWave paramétré NF-EN-
50160)

les équipements de mesures de puissance en connexion réseau :

centrales de mesure de puissance (monophasé ou triphasé équilibré ou
non, Lumel N10A)

prise d'information courant par transformateur de courant
sortie d’information par signal analogique 4-20mA

visualisation des parametres réseau (tension, courant, fréquence,
puissances active et réactives ...)

les équipements de mesures de puissance en charge batterie :
puissance active triphasée (Load Controls Inc. UPC)
fréquence (Lumel P120)
tension continue (Lumel P12U)
courant continu (NKT DT)
les équipements de mesure des données d’environnement :
température ambiante (Prosensor 700PT100)
pression atmosphérique (NRG BP20)
humidité relative (NRG RH5)
3 transducteurs isolateurs (Phoenix Contact MCR-C-UI-UI-DCI)
des équipements d’enregistrement :

ordinateur PC de bureau dédié

Eolienne Sonkyo Windspot 3.5 kW Connectée Réseau
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= centrale d’acquisition USB (IOTech Personal DAQ/56 et extension
PDQ2)

*= acces a distance par modem ADSL sur ligne téléphonique
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De 4 embases d’installations pour les aérogénérateurs :

o 1 embase pouvant recevoir un aérogénérateur de 7m de diamétre
maximum (environ 10kVA), monté sur support haubané basculant ou sur
support autoporteur, de hauteur 18m maximum

o 1 embase pouvant recevoir un aérogénérateur de 5m de diameétre
maximum (environ 5kVA), monté sur support haubané basculant ou sur
support autoporteur, de hauteur 18m maximum

o 2 embases pouvant recevoir deux aérogénérateurs de 5m de diametre
maximum (environ 5kVA), monté sur support haubané basculant
uniqguement de hauteur, 18m maximum

o chaque embase est destinée a recevoir une adaptation mécanique au
mat du constructeur

o d’un mat de mesure haubané de hauteur 20m, équipé de :
= 3 anémomeétres placés a 16, 18 et 20m (NRG #40H dont 1 calibré)

= 2 girouettes placées a 16 et 20m (NRG #200P)
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= 5 transducteurs de signaux avec sorties 4-20mA (Lumel P120 et P12U)

o des équipements de mesure de bruit (a disposition durant

campagnes de mesure uniquement)

les

1 £
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/,t?é.',//'gi PLOT T
P

)
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SEPEN — Domaine de Montplaisir
DOE

Flan de situatio

~ Conlrold fa| 04=10-2004 par PhE. o DH.

Sauf indication contraire pour un test particulier, les tests suivront les

procédures suivantes :

o enregistrement de toutes les données toutes les 2 secondes

o traitement statistique sur 1mn (moyenne, écart type, valeurs min. et

max.)

o enregistrement des données dans un fichier informatique

o inspection visuelle périodique du site d’essai (toute anomalie sera

consignée)

Eolienne Sonkyo Windspot 3.5 kW Connectée Réseau
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o en cas de changement d’équipement (de mesure ou matériel testé) le
test sera réinitialisé

o les séries enregistrées sous des conditions de fonctionnement
particulieres (précipitations, neige, glace ...) seront validées pour une
base de donnée spéciale, les critéres de sélection des séries seront
spécifiés dans le rapport de mesure

o tout au long de la campagne de mesure, les données seront vérifiées
périodiquement pour assurer la qualité et la répétitivité des résultats

o un registre sera maintenu a jour sur tous les événements importants
survenus durant la période de mesure

o toutes les données enregistrées durant les périodes d’indisponibilité des
équipements testés seront ignorées
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4 Données météo du site

Décembre Température Humidité Pression
2004 a o Relative(%) Atmosph.
Novembre (°C)

2005 (mBar)
Maximum 38.8 83 1029
Moyenne 14.9 67 1011
(1mn)

Minimum -6.3 33 988
Décembre Vitesse vent a Vitesse
2004 a Mars 19m (m/s) Vent a
2005 15m (m/s)
Rafale 30.5 - 30.2
instantanée

Moyenne Max 24.3 - 22.9
(1mn)

Moyenne  sur 7.1 - 6.0

toute la

période

Mai 2005 a Vitesse vent a | Vitesse vent | Vitesse Vent
Novembre 2005 20m (m/s) a 18m (m/s) a 16m (m/s)
Rafale instantanée 26.4 25.9 25.4
Moyenne Max 17.7 17.4 16.8

(1mn)

Moyenne sur toute - 5.7 5.6

la période
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turbulence moyenne
sur la période

1 janvier 2008 a Vitesse vent Vitesse Vitesse Vent
30 juin 2008 a 20m (m/s) vent a 18m a 16m (m/s)
(m/s)
Rafale instantanée 29.7 30.0 29.9
Moyenne Max | 18.9 18.5 18.0
(10mn)
Moyenne sur toute | 5.64 5.50 5.44
la période
Intensité de | 18.96 % 19.12 % 19.11 %
turbulence moyenne
sur la période
1 janvier 2009 a Vitesse vent a | Vitesse vent | Vitesse Vent a
31 décembre 2009 20m (m/s) a 18m (m/s) 16m (m/s)
Rafale instantanée * 39.60 39.0
Moyenne Max * 24.57 23.98
(10mn)
Moyenne sur toute la * 5.48 5.42
période
Intensité de * 19.23 % 19.27 %

* panne anémometre
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Exemple de Données Météo - Semaine du 10 au 16 Janvier 2005
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Distribution par secteur
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5 Tests de fonctionnement et de sécurité

5.1 Objectifs du test

o vérifier que |'aérogénérateur montre un comportement de
fonctionnement conforme a sa conception

o Vvérifier que les dispositions relatives a la sécurité des personnes sont
correctement mises en pratique

o tester que les systemes de controle et de protection fonctionnent avec
satisfaction

o Vvérifier le bon comportement dynamique de l'aérogénérateur a au moins
1,8 fois la vitesse de vent correspondant a sa puissance nominale
(donnée constructeur)

5.2 Tests de fonctionnement et de sécurité
5.2.1 Observation d’orientation a différentes vitesses de vent
e Orientation douce a toutes les vitesses de vent.

5.2.2 Test de séquences de mise en route et d’arrét suivant les protocoles
préconisés par le constructeur

e Opération validée
5.2.3 Arrét urgence, par action sur le sectionneur principal.
e Opération validée

5.2.4 Vérification de la puissance générée par rapport aux données du
constructeur

e A 12 m/s le constructeur annonce une puissance de 3500 W, a cette
vitesse la puissance mesurée au SEPEN est de 2520 W, soit 72 % de
la puissance annoncée.

5.2.5 Vérification de la limitation de la vitesse du rotor

e Sur un échantillon de données non filtrées, non utilisables pour
I'estimation des performances, on constate l'infléchissement de la
courbe de puissance et donc le fonctionnement du systeme de
contrdle de la vitesse de rotation.
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Sonkyo Energy 3.5 kW
(données non filtrées)

3500

®
3000 K

’/SV’ *
2500
2000 /
il
1500

1000 /

Puissance électrique (W)

500

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Vitesse vent (m/s)

Figure 5.2-1 Sonkyo Energy limitation de puissance et de vitesse
5.2.6 Simulations de perte réseau
e Opération validée.

5.2.7 Test des verrouillages contre les changements non autorisés des
parametres systeme

e L'usager n'a pas accés aux parametres de fonctionnement de
I'éolienne.

5.2.8 Vérification des systemes et procédures de sécurité (mécanique,
électrique) pour installation et maintenance

e Opération validée
5.2.9 Vérification du systeme de mise a la terre et de protection foudre.

e Non vérifié.
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6 Tests de fiabilité

6.1 Objectifs du test

o investiguer lintégrité structurelle et la dégradation temporelle du
systeme, des composants ou des matériaux (félures, déformations,
usures ...)

o investiguer la qualité des protections environnementales (corrosion,
peintures et joints ...)

o tester le comportement dynamique de l'aérogénérateur et de son
systeme de connexion réseau sur la durée des essais

6.2 Test de fiabilité

Remarque préliminaire :

L'éolienne a été testée avec plusieurs configurations : les pales ont été
changées avec le montage d'un modéle plus long, le gouvernail a également
été modifié. Le reste de la machine a fonctionné sur la période de aout 2009
jusqu'a mars 2010, soit un peu plus de 7 mois. Durant cette période aucun
incident particulier n'a été constaté.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Production durant au moins 1500 heures quelque soit la vitesse de
vent

Test validé

Production durant au moins 250 heures a vitesse supérieure ou égale a
1,2 fois la vitesse de vent correspondant a la puissance nominale
(donnée constructeur)

la vitesse de vent nominale étant de 12 m/s, la vitesse de référence
pour ce test est donc 14.4 m/s.

test non validé

Production durant au moins 25 heures a vitesse supérieure ou égale a
1,8 fois la vitesse de vent correspondant a la puissance nominale
(donnée constructeur)

Vitesse de vent de 21.6 m/s (12 x 1.8)

test non validé.

Energie mesurée supérieure a 80% de |'énergie attendue (suivant
données constructeur)
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Production annuelle estimée en fonction dela vitesse moyennedu vent (pourk = 2)

14000.0 /
12000.0 /

10000.0 /
8000.0 /
V.

6000.0 /
4000.0 /

20000 1— o5

0.0

Energie annuelle (kWh/an)

3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50

+ H
Pmd“m'c;ﬂvr\',‘rﬁz%eSSEPEN 1424.4 | 3196.3 | 5326.4 | 7548.6 | 9690.1 | 11650. | 13361. | 14773.

Figure 6.2-1 Production énergétique SEPEN - constructeur

40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
g A . T T T T |

0 2 4 6 8 10 12

Energia anual (kWh/aino)

Velocidad media del viento (m/s)

Figure 6.2-2 Production énergétique indiquée par le constructeur

Les données de production du constructeur sont a 4 et 6 m/s respectivement
1.3 et 13 % plus élevées que celles calculées a partir de la courbe de
puissance mesurée au SEPEN. Au dela de 6 m/s les productions indiquées par
le constructeur sont irréalistes, mais il est vrai que les sites propres au petit-
éolien présentent tres rarement des vitesses moyennes annuelles supérieures
a 6 m/s.
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6.2.5 Dégradation de la structure

Figure 6.2-3 Vue de I'état de surface d'une des pales utilisée pour le test au
SEPEN

Les pales utilisées pendant la période de test sont des pales prototypes. La
vue ci-dessus montre clairement que ces pales ne présentent pas le niveau
de finition correspondant a un produit commercialisable, on constate
I'absence de gelcoat de protection, des fissures de I'enduit de revétement et
un traitement des défauts a I'aide de mastic polyester.
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7 Mesures de la courbe de puissance

Les données ont été enregistrées en continu, avec une fréquence
d’échantillonnage de deux secondes :

o Vvitesse du vent a 16, 18 et 20m

o direction du vent a 16 et 20m

o température au sol

o pression atmosphérique au sol

o humidité relative au sol

o puissance active machine au point de connexion réseau (local technique)

Les données sont triées par :

o valeur valide par rapport a la plage de capture du capteur

o valeur plausible par rapport au site considéré

o série incomplete sur la plage de mesure de 1mn (30 données)

o valeur hors secteur de direction de vent autorisée pour la mesure

Pour calculer le secteur de direction de vent autorisé pour la mesure de
chaque machine, il faut prendre en compte les obstacles avoisinants, qui
peuvent étre un autre aérogénérateur, des arbres, le mat de mesures ... La
norme IEC61400-12 donne un calcul permettant de définir quels sont les
angles de secteur de vent perturbés par des aérogénérateurs voisins en
fonction du diametre et de la hauteur de ceux-ci.

Secteur perturbé : a = 2Arctan (2Dn/Ln + 0.25)
ou Dn est le diameétre de la machine voisine
Ln est la distance entre les 2 machines

Cette formule a été appliquée pour chaque plot de machine, le tableau
suivant résume les caractéristiques des obstacles pris en compte, et les
limites des angles de secteurs perturbés ainsi calculés.

La hauteur et la largeur des obstacles autres que les machines voisines
(arbres) n’ayant pas été mesurées, le calcul n’a pas été appliqué pour ces cas
d’obstacles. Cependant, les secteurs perturbés finaux retenus sont assez
fortement pénalisants, puisqu’ils englobent en fait la totalité des secteurs
perturbés de chaque machine, comme représenté sur le schéma suivant.

On peut remarquer que, par rapport a la direction Nord, les 2 gros secteurs
perturbés correspondent a l'alignement des 4 plots. Les machines ont été
installées de telle sorte qu’elles soient face aux vents dominants (vent de
nord-ouest et vent de sud-est).
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Dans le programme de traitement on élimine donc toutes les données dont la
direction du vent se trouve dans un des 2 secteurs perturbés.

Plot Obstacle E:‘ r;uet[zz [L)rzsf)?.lnfg Alpha inlf_g;?ietue re sutz:ii;i re
1 Plot 2 2.9m 23.4 m 52.6° 12.7° 65.3°
1 arbres non non non non non

calculé | calculé | calculé | calculé | calculé
2 Plot 1 6.4 m 23.4 m 77.1° 180.5° 257.6°
2 Plot 3 1.4m 23.4 m 40.3° 41.8° 82.2°
3 Plot 2 2.9m 23.4 m 52.6° 215.7° 268.3°
3 Plot 4 3.6 m 23.9m 57.7 ° 44.1° 101.9°
4 Plot 3 1.4 m 23.9m 40.1° 233° 273°
4 arbres non non non non non

calculé | calculé | calculé | calculé | calculé

Tableau récapitulatif des caractéristiques des obstacles pour le calcul des secteurs
perturbés.

Nord 1

12.69 °

273.04°

101.85°

. Secteurs perturbés 180.45
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Les données ont été traitées pour en extraire les informations suivantes par
pas de 1mn :

o valeur moyenne
o écart type

o Vvaleur maximum
o valeur minimum

Les données ont été corrigées en fonction du gradient de vent
o les séries retenues ont été normalisées pour la moyenne de la densité de
I'air mesurée sur le site d’essai

o la courbe de puissance :

* la courbe de puissance normalisée est établie suivant le méthode des
intervalles sur les séries de données normalisées (voir norme
IEC61400-12 §5.2)

* les intervalles des vitesses de vent sont de 0,5m/s, contigus et centrés
sur les entiers multiples de 0,5m/s

= pour chaque intervalle on comptabilise :

* |le nombre et les valeurs des séries normalisés de vitesse de
vent (représentant les moyennes normalisées sur 1mn)

* |le nombre et les valeurs des séries normalisés de puissance
(représentant les moyennes normalisées sur 1mn)

= pour chaque intervalle on calcule :

* |a moyenne totale de la vitesse de vent de l'intervalle (somme
des valeurs divisée par leur nombre)

* |a moyenne totale de la puissance de l'intervalle (somme des
valeurs divisée par leur nombre)

7.1 Courbe de puissance mesurée
= en rouge les points calculés de la courbe de puissance moyenne,

= en noir les indicateurs de dispersion des mesures, les traits
horizontaux indiquent les limites a plus et moins un écart type.

= en bleu nombre de points de mesure.
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Sonkyo 3.5 kW - Courbe de puissance

3500

3000

2500 L2
* 1

2000

Puissance (W)

1500

1
AR ERRRE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Vitesse vent (m/s)

Figure 7.1-1 Courbe de puissance Sonkyo Energy Windspot 3.5 kW mesurée
au SEPEN
o Parametres de calcul de la courbe de puissance :
= Echantillonnage : 2 secondes
= Intervalle d'intégration : 1 minute
= lLargeur des bins : 0.5 m/s
* Direction : de 220 a 360 °
* Plage de filtrage pour le gradient vertical de vent : -0.150 a 0.15
* Plage de filtrage pour l'intensité de turbulence : de 0.0 a 18.0 %

* Puissance corrigée en fonction de la densité de l'air et ramenée a la
densité standard de 1.225 kg/m3

Eolienne Sonkyo Windspot 3.5 kW Connectée Réseau page 23/ 52



Site Expérimental pour le Petit Eolien de Narbonne Rapport de Test n°® 19.2 du 27 avril 2010

7.2 Courbe de puissance constructeur

4000

3500 o~ —

3000 /
2500 /

2000 //
1500

1000 // —
500

O 2 a4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Potencia W

Viento m/s

Figure 7.2-1 Courbe de puissance du constructeur.

La courbe de puissance donnée par le constructeur indique des puissances
irréalistes en dessous de 8 m/s, ainsi la puissance supérieure a 500 W a 4
m/s implique un rendement de conversion supérieur a 100 %.
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7.3 Coefficient de puissance.

Sonkyo 3.5 kW - Coefficient de puissance

35% & o

30% [J

25% °

20% e

15% L

Coefficient de puissance

10% P W

5%

0% — 090 @
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Vitesse vent (m/s)

Figure 7.3-1 Sonkyo Windspot 3.5 kW coefficient de puissance

Le coefficient de puissance culmine a 33.8 % a 6.5 m/s.
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8 Mesures de bruit acoustique

PHILIPPE ZULIANI
938, chemin des Dames Noires
82000 Montauban

Tél : 05 63 63 38 61
Portable : 06 07 14 76 61

Adresse électronique : philippe.zuliani@wanadoo.fr

Date: 28 Juin 2009
Réf: AnalysePhase3Mat3.doc
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8.1 Objet.

Notre intervention vise a préciser l'impact acoustique d’éolienne sur
I'environnement. Le site choisi est celui de Montplaisir, espace consacré a
I’étude du petit éolien .

8.2 Principe.

Le site de Montplaisir comporte 4 mats susceptibles de recevoir
simultanément 4 éoliennes. La figure page 35, précise l'implantation relative
de ces structures.

L'analyse de cet impact sonore se fait a travers le texte réglementaire du 18
Avril 1995 , décret 95-408 « Lutte contre les bruits de voisinage ». Il fixe des
valeurs d’émergence a ne pas dépasser : 5 dB(A) durant la période «diurne
(7HO0 - 22HO00) et 3 dB(A) durant la période nocturne (22H00 - 7HO00).
L'’émergence étant la différence de niveaux sonores constatée lorsque
I'installation fonctionne (bruit ambiant) et lorsqu’elle est a l'arrét (bruit
résiduel).

Pour chacun des mats, et donc pour chacune des éoliennes fixées a ce
dernier, nous avons considéré 4 points, Points 1,3,5,7, respectivement situés
a des distances de 5m, 10,m, 20 m, 35 m du mat.

Pour chacun de ces points nous avons relevé le bruit ambiant, le bruit
résiduel et par différence nous avons déterminé I'émergence.

Le relevé, détermination soit du bruit ambiant soit du bruit résiduel pour un
point d’analyse, a consisté a effectuer cinq prélevements de 10 s
durant une période de 5 mm. Ces mesures de 10 s sont réalisées a
travers une analyse en fréquence dont la base est le tiers d’octave.

L'étude est réalisée mat aprés mat. Une seule éolienne fonctionnant, nous
mesurions, pour ses quatre points caractéristiques, le bruit ambiant, puis
nous arrétions I'éolienne étudiée pour mesurer pour ces quatre points le
niveau de bruit résiduel. La démarche été reconduite pour les trois autres
éoliennes.

A ces mesures acoustiques, sont associées des mesures de vitesse de vent
déterminées grace a un anémometre placé sur un mat métrologique situé au
centre du site.

Afin de pouvoir apprécier la variabilité de I'’émission sonore des éoliennes,
nous avons procédé a 3 campagnes de mesure. Par campagne nous
entendons une caractérisation sur I'ensemble des points du site du bruit
ambiant et du bruit résiduel, pour une vitesse de vent donnée.

A la suite de Il'analyse ponctuelle dégagée par éolienne, une fiche
récapitulative est insérée, afin d’avoir une appréciation globale de I'impact
sonore de cette derniere. Elle précise, pour les trois campagnes, les niveaux
de bruit ambiant, de bruit résiduel, les émergences correspondantes.
L'ensemble de ces caractéristiques étant exprimé en dB(A). Une campagne,
vitesse de vent déterminée, pouvant étre accompagnée d’un indice, indiquant
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une émergence ponctuelle supérieure a 5 dB(A) dans une bande de tiers
d’octave précise :

e si cette bande se situe dans le domaine de fréquence défini par les
octaves 125 Hz et 250 Hz, cet indice estL,

e si cette bande se situe dans le domaine de fréquence défini par les
octaves 500 Hz et 1000 Hz, cet indice est M,

e si cette bande se situe dans le domaine de fréquence défini par les
octaves 2000 Hz et 4000 Hz, cet indice est H,

Le présent document n’étudie que l'impact acoustique de I'éolienne située le
06.06.09 sur le mat N°1 du site

8.3 Mesure

Appareil utilisé : analyseur temps réel de marque CESVA, type RC-401.

Le tableau ci-dessous précise les caractéristiques de ces implantations en
indiquant :

e le type d’éolienne, Eolienne,
e le mat d'implantation, Mat,

e les campagnes de mesures réalisées, caractérisées par leur date,

Campagne,
Campagne
Eolienne Mat | 06/06/2009 | 06/06/2009 06/06/2009
7H30 10H30 13H00
Sonkyo
Windspot 3.5 kW L A A A

L'ensemble des résultats est présenté au niveau de I'annexe I .
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8.4 Analyse

Les trois premieéres campagnes correspondent a trois configurations de vent :
si pour les deux premieres campagnes, le vent provenait de la terre (Portant
par rapport a |'éolienne), lors de la troisieme campagne, il venait de la mer
(Debout par rapport a l'éolienne) : lors des campagnes 1 et 2, nous
pouvons le considérer comme faible. Durant la campagne suivante, il était
moyen.

La force associée a l'orientation du vent a un impact immédiat sur le bruit
résiduel percu, dépendant de la circulation autoroutiére, de la végétation
environnante, présence de pins, végétation de type maquis, de la
topographie du lieu.

En effet nous voyons que le bruit résiduel, varie de 47 dB(A) a 38 dB(A),
plus important sur la créte, (points 1 et 3) que sur le versant (points 5 et 7),
constatation surtout valable lors de vent provenant de la terre (effet d’écran
développé par la topographie vis a vis de I’A61). Durant la présence de vent
marin , I’A9, voire la Route Nationale, constituant les deux sources
principales, ne voient pas leur impact réduit par ce phénomene, car elles sont
en vision directe du site de Montplaisir. Par contre leur éloignement plus
important met en exergue le phénomeéne d’absorption atmosphérique
particulierement sensible dans les fréquences élevées (2000 Hz et 4000 Hz) :
obtention de courbes caractéristiques avec un plateau atteignant l'octave
1000 Hz, puis chute drastique du niveau pour les octaves plus élevées.
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8.5 Point 1 (page 37)

Eolienne silencieuse pour l'intégralité de la plage de vitesse de vent analysée
et par rapport au bruit résiduel du site qui rend son fonctionnement
perceptible, sans entrainer d’émergence illicite.

Le bruit résiduel varie peu de 43 dB(A) (Campagne 1, 1.9 m/s) a 45 dB(A) (
vent Debout de I'ordre de -6 m/s). Nous observons une différence de spectre
a partir de 1250Hz ou l'atténuation par vent Debout dans les fréquences
supérieures est plus importante.

Nous relevons aussi un phénomeéne de résonance lié a la constitution du mat,
tube cylindrique, constaté a 250Hz et 315Hz. Résonance pouvant étre traitée
en interposant a une des extrémités, une couche de laine minérale de 40
mm d’épaisseur apres avoir vérifié la fixation de I'éolienne sur le mat par
rapport a d’éventuelle ouverture, source sonore potentielle .

06/06/2009 I

® ambiant ®  résiduel A émergence
70 70

o 60 60

o

[y

(@}

21 50 50

3 & °

2 1)

= 40 40
< 30 30 <
0 m
2]
© 0 0 o

bl A A

sl 3 b—bb——1tT 4 —

2

o] 5

S

i l L 10

i <.

Vitesse du vent

-20 -10 +10 +20

m/s

Fiche récapitulative
Mat N°1 / Point N°1

Eolienne Sonkyo Windspot 3.5 kW Connectée Réseau page 30 / 52



Site Expérimental pour le Petit Eolien de Narbonne

Rapport de Test n°® 19.2 du 27 avril 2010

8.6 Point 3 (page 41).

Comme pour le point précédent, nous ne percevons que faiblement le
fonctionnement de I'éolienne.

Le bruit résiduel varie entre 40 dB(A), vent Portant faible (4.1m/s) et 47
dB(A) pour un vent Debout moyen (-6.5 m/s), avec une différence spectrale
remarquable a partir de 1600 Hz.

06/06/2009 I
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8.7 Point 5 (page 45).

Les constatations demeurent identiques a celles relevées précédemment :

o perception faible de I'éolienne,
o modification du spectre résiduel en fonction de I'orientation du vent,
o renforcement du bruit résiduel sous vent Debout :

e Campagne 3 : -5.5 m/s : 46 dB(A),
e Campagne 2 : + 3 m/s : 38 dB(A),

06/06/2009 I
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mettant en évidence l'effet d’écran développé par la topographie par vent
portant.
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8.8 Point 7 (page 49).

06/06/2009 I

Remarques identiques a celles précisées antérieurement aboutissant a une
perception faible du bruit généré par I'éolienne. Il est nécessaire de souligner
que la butte développe un effet d’écran conséquent par au rapport a
I’émission de I’A61 (39 dB(A) pour une vitesse de 4 m/s ; 45 dB(A) pour le
point 1, vitesse de vent comparable)
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8.9 Conclusion.

Cette série de mesure a permis de valider le protocole métrologique mis en
place en précisant certaines caractéristiques du site qui se révelent tres
intéressantes par I'étendue des possibilités d’observation qu’il propose : Vent
Debout ou Portant, variation significative du bruit résiduel en fonction de
I'exposition directe ou indirecte des points de mesure par rapport a
I'environnement autoroutier. Ce type d’investigation permet ainsi
d’appréhender pratiguement |’émission acoustique d’éoliennes selon des
configurations diverses et variées, dans le cadre de leur impact sur
I'environnement.
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8.10 Implantation des points de mesure
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Implantation des points de mesure
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9 Annexe

Caractérisation du rayonnement de |I'Eolienne
Sonkyo 3.5 kW, mat 1.

Eolienne Sonkyo Windspot 3.5 kW Connectée Réseau page 36 / 52



Site Expérimental pour le Petit Eolien de Narbonne Rapport de Test n°® 19.2 du 27 avril 2010

9.1 PointN°1
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Implantation des points de mesure
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[ Date: [ 0BDG/2009 | [ Campagne | 1 |

Spectre

—— Ambiant

—=— Résiduel

Emergence

100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 285 28 4 0z
125 3.4 2872 3.2
160 30,0 283 1.7
200 323 305 15
250 405 34 9 55
315 38,9 35 B 3.3
400 37 .3 33,1 4.2
500 3583 33.7 1.5
B30 34.7 342 04
800 323 293 3.0
1000 289 279 20
1250 283 27 B 03
1600 258 264 0
2000 248 258 =10
2500 240 252 1.2
3150 27 248 =21
4000 215 202 15
5000 206 21,1 0

Slobal 45,2 43 5 25
[ wentmis | 3 | 13 |
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[ Date: [ 0BDR/2009 | [ Campagne | 2 |
Spectre

500

400
= 300 1 —e— Ambiant
o 1 —s— Reésiduel
=

200 Emergence

10,0

] = .

100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 241 325 -85
125 26,0 3.8 58
160 264 302 -39
200 255 291 2.2
250 286 298 -2
315 361 282 B3
400 31,8 30,3 16
500 286 280 05
B30 31,8 31,2 05
500 283 32,0 27
1000 254 30 4 =20
1250 . 1.0 -3,1
1600 X5 302 28
2000 262 2872 29
2500 245 28,0 -35
3150 225 250 =21
4000 250 275 25
5000 270 26,0 1.0

Slobal 422 44 B 24
| Wentr/s | 44 | 35 |
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[ Date: | 0B/DG/2009 | [ Campagne | 3 |

Spectre

400

m

— 250 —e— Ambiant

=
o 200

=

—m— Résiduel

15,0 Emergence
a0
a0 =
oo- T

100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 2 h 274 02
125 282 294 0.2
160 301 30,7 05
200 329 343 -1.4
250 335 321 1.4
315 377 34 9 28
400 36 4 349 1.5
500 363 35,3 1.0
B30 37 9 365 1.4
800 369 37 4 05
1000 347 377 -3,0
1250 335 367 -3,2
1600 315 334 -1.8
2000 298 30,3 05
2500 293 26 5 28
3150 b 218 4.8
4000 249 20,3 4 6
5000 269 20,0 B9
Global 46 4 45 9 05
[ wentmis | 55 | & |
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9.2 PointN° 3

O Position Mat
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Implantation des points de mesure
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[ Date: | 0506/2009 | | Campagne | 1 |

Spectre

40,0
350
300 i

250 3 —e— Ambiant
200 —m— Résiduel
15,0 Emergence

100
50

dB(A)

0,0 - R N

100 1000 10000
Frégquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave |  Ambiant Residuel | Emergence
100 265 295 -30
125 i 278 02
160 265 268 03
200 27 3 27 A 02
250 255 B8 oa
315 7 278 02
400 M7 290 o7
500 322 2838 3.3
B30 283 J03 -2 B
500 285 2848 0,1
1000 290 285 04
1250 285 278 05
1600 255 2548 oa

2000 265 257 08

2500 284 2BE 0.1

3150 255 .2 55

4000 254 334 75

5000 213 SN -10.5

Global 115 423 08
[ vent mis | 2 | 25 |
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| Date: [ 05052009 | | Campagne | 2 |
Spectre

350

300

Eﬂ%t:§:;::2212¥é25:____ '
= 200 . —e— LAmbiant
o —m— Résiduel
< 150

Emergence

100

50

o0 -

100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 241 271 -30
125 219 254 -35
160 218 247 249
200 233 258 25
240 24 9 290 -4.1
15 238 27 4 -36
400 251 27 25
S00 24 B 282 35
B3 253 294 -4.1
I 265 273 05
1000 271 267 04
1250 2B5 260 05
1600 251 241 1.0
2000 234 2561 1.7
2600 227 293 65
3150 201 235 -35
4000 202 204 0,2
A000 0.0 o0 00
Global 75 395 2.4
| Wentmis | 37 [ 4 |

Eolienne Sonkyo Windspot 3.5 kW Connectée Réseau page 43/ 52



Site Expérimental pour le Petit Eolien de Narbonne Rapport de Test n°® 19.2 du 27 avril 2010

[ Date: [ 0BDR/2009 | [ Campagne | 3 |

Spectre

450

400
350 M
30,0 - —s— Ambiant

250
200
150 Emergence
100

50 —

oo+ T
100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

—=— Résiduel

=
=
=

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 30,0 285 15
125 206 305 09
160 3.5 3.3 02
200 325 35 4 25
250 352 332 20
315 341 36,0 =18
400 351 36,0 08
500 34 4 36 4 =20
B30 36,8 37 B 05
500 39,58 38 .5 1.3
1000 40,2 35 .8 1.4
1250 39,2 37 8 14
1600 36,4 345 19
2000 34,0 .4 25
2500 33,8 27 h B2
3150 326 28,0 46
4000 3.7 273 4 4
5000 00 0.0 0,0

Slobal 453 47 0 1.3
[ wentmis | 65 | 67 |
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9.3 PointN°5

O Position Mat

Mer Méditerranée

) Point de référence
O Point Distance
© o o i Point7 | Q
Q
5
o
=]
5
<
© 40 o £ Point 5 g
Ln
(90
IS
o
N
o) 0] o) Point3 | @
IS
@ | S ° (0) Point 1
IS
A [Te]
‘ o \/
G <> &
20m 20m 20m
4 3 2 1

Implantation des points de mesure
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| Date: [ 06062009 | | Campagne | 1 |

Spectre

0
300 PRanW

260 | oo,
200
150
100 ‘I"
50
]

o0 o T
100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

—— Ambiant

—m— Résiduel

dB(A)

Emergence

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 249 285 37
125 245 27 9 -3.3
160 231 223 03
200 221 235 -1.4
2400 287 251 05
5 266 268 -1.2
400 285 287 0.2
A0 278 293 15
=%l 30,4 285 1.9
800 3.9 27 B 4.3
1000 30,0 267 3.3
1250 285 254 3.2
1600 26,0 209 51
2000 265 205 6,1
2500 280 203 7.7
3150 285 200 55
4000 227 200 27
S000 o0 0.0 0,0
Global 408 184 2.4

[ wentmis | 2 | 35 |
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[ Date: [ 0BDG/2009 | [ Campagne | 2 |
Spectre

asn

aon

Eﬂlésj;iiillﬁt::hkk___ .
= 200 —¢—Am|:.||ant
& —=— Résiduel
= 150

Emergence

10,0

50

] p—— . :

100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 243 283 -40
125 24 274 50
160 215 21 5 0,1
200 238 230 0,5
250 24 5 24 B 0,0
315 235 26,0 25
400 254 28 4 -3.0
500 248 289 4.1
B30 255 284 28
800 252 263 05
1000 A3 k2 1.1
1250 260 249 1.1
1600 252 204 4.
2000 231 20,0 3.1
2500 228 20,0 28
3150 20,2 200 02
4000 20,3 20,0 0,3
5000 00 0,0 0,0

Global 35 37 9 04
| Wentra/s | 4 | 25 |
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[ Date: [ 06DG/2009 | [ Campagne | 3
Spectre
400
35,0 - :
3007 N\
- 2480 —e— Arnbiant
<
= 200 oy —s— Résiduel
=
15,0 Emergence
100
50
I:III:I - T
100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Fésiduel | Emergence
100 245 274 29
125 2.2 29 4 2.2
160 288 307 =19
200 31.0 343 -3.3
250 32.4 321 0.3
315 348 34 9 0.1
400 37 4 349 25
500 37 .8 35,3 25
B30 37 .8 36 5 1.3
800 6.8 37 4 0
1000 34.7 377 -3.0
1250 339 36,7 =28
1600 32,0 334 =14

2000 30,7 30,3 04

2500 2B 5 1.1

3150 249 218 3.1

4000 240 203 3.7

5000 215 20,0 15

Slobal 461 45 9 02
[ wentmis | 64 | 45 |
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9.4 Point N° 7

O Position Mat

Mer Méditerranée

) Point de référence
o) Point Distance
o o o] A Point7 | @
Q
5
o
=]
5
<
© 40 % IS Point 5 9
Lo
o
e
o
N
o) (¢} @ Point3 | @
1S
e | S © o) Point 1
IS
o
o v
G <> & §
20m 20m 20m
4 3 2 1

Implantation des points de mesure
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[ Date: | 0B/DG/2009 | [ Campagne | 1 |
Spectre
40,0
350 %
30,0 e, A
250 1 e? e e Ambiant
% 200 —s— Résiduel
=
150 Emergence
a0
a0 =
oo T
100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 H1 305 -4 4
125 k7 298 -3,1
160 243 242 0,1
200 233 254 =21
250 22 270 -4.8
315 26,1 28,7 26
400 30,1 306 05
500 33 .4 31,2 22
B30 349 304 45
800 335 295 4.0
1000 316 286 3.0
1250 298 23 25
1600 2 228 4.4
2000 28,7 224 B3
2500 323 222 10,1
3150 21 223 4.8
4000 270 21,3 a7
5000 o0 0,0 00

Global 42 6 40,3 23
[ wentmis | 21 ] 3 |
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[ Date: | O5/m6/2009 | [ Campagne | 2 |

Spectre

—— Ambiant

—=— Résiduel

Emergence
0.0 .
100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]
1/3 Detave Arnbiant Résiduel | Emergence
100 225 295 6,7
125 242 239 -4 .7
160 246 233 1.3
200 240 245 04
250 236 261 24
315 243 278 34
400 292 297 05
500 23,2 30,3 il
B30 28,7 295 -3,
800 272 286 -1.4
1000 27 274 0.3
1250 293 26,4 259
1600 26,7 215 4.8
2000 251 215 35
2500 241 21.3 248
3150 224 204 20
4000 245 20,0 45
5000 20,0 20,0 0,0
5lobal 38,7 394 07
[ wentmis | 51 | 31 |
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[ Date: [ 0BDG/2009 | [ Campagne | 3 |

Spectre

40,0

350 M‘

00 X

- 250 \\
= 200 —=— Résiduel

—— Ambiant

15,0 Emergence
100
a0

0, — -
100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 21 279 03
125 265 285 -19
160 24 30 & -3.2
200 285 3359 54
250 285 28,0 15
315 320 332 -2
400 325 335 08
500 34,7 352 05
B30 370 36,1 09
800 3.2 365 07
1000 36,9 370 0.1
1250 36,5 362 0.3
1600 33,2 335 03
2000 315 30 4 1.1
2500 287 268 29
3150 28,0 240 4.0
4000 250 230 20
5000 20,0 200 0.0

Slobal 47 B 45 B 20
[ wentmis | 62 | 55 |
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