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Eolienne Eolys - Métronome - 12.0 kW

Marque Eolys

Référence Métronome 12.0 kW
Type axe horizontal
Nombre de pales 3

Diamétre du rotor 9.0 m

Type de régulation Décrochage aérodynamique, électronique.

Puissance nominale 12 kW

Connexion réseau Onduleur triphasé 17 kW
Type de mat Autoporteur

Apporteur Eolys

Période de test 20/07/2012 - 04/02/2013

Période de mesure 29/11/2012 - 04/02/2013
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1 Les données constructeur

SPECIFICATIONS

Puissance nominale 12 kW
Puissance maximale 18 kw

Nombre de pales 3

Matériaux des pales Carbone/epoxy.
Poids du rotor 151 kg

Poids total hors mat 461 kg
Diamétre du rotor 9.0 m

Surface balayée 63.6 m2

A entrainement direct. Paliers principaux a double

Génératrice , .
rangees de billes.

Vitesse de rotation du rotor 0—150 tours/min

Option du mat 11/15/18 m, hydraulique basculant.

Active par systéme roue et vis sans fin, avec rampe

Orientation au vent d'accélération.

Effacement automatique du vent
Limitation de vitesse du rotor, frein Résistance de freinage

Mise en court circuit de la génératrice

Norme petit aérogénérateur EN 61400-2 classe II

Source : http://www.eolys-re.com/?petite-eolienne-Metronome-12KW#

SPECIFICATIONS REINJECTION

Puissance nominale 17 Kw

Puissance maximale 25.5 Kw

Type Triphasé 50Hz

Tension d’entrée 180—550 V

Filtrage Module de filtrage harmonique, CEM
Norme réinjection réseau Module DIN VDE 0126-1-1
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2 Résultats des tests de comportement, de sécurité et de fiabilité

2.1 Comportement et sécurité

Tests Observations

Orientation stable
Séquence arrét/démarrage validé
Arrét d'urgence validé
Limitation vitesse rotor valide
Perte réseau validé
Modification parametres systéme validé
Sécurité installation et maintenance validé
Protection foudre/mise a la terre valide

2.2 Fiabilité

Vitesse de vent hominale : 10 m/s

Puissance nominale 112 kW

Vitesse survie (Vesp) : 59.5 m/s

Classe IEC de la Métronome 12 kW : conception Eolys IEC61400-2 classe II

Tests Observations
Production > 2500 h  Vyent > 0 m/s non validé
Production > 250 h Vet > 10.2 m/s non validé en classe 11
Production > 25h Ve > 15.3 m/s non validé en classe 11

NB : En raison d’'une modification de configuration du rotor intervenue en
cours de tests le 27/11/2012, une remise a zéro du comptage a été effectuée
le 29/11/2012. De ce fait, il a été convenu d'un commun accord entre le
SEPEN et la société EOLYS que la campagne de mesures serait prolongée de
plusieurs mois pour permettre de valider les items du tableau ci-dessus.

2.2.1 Dégradation de la structure

Pas de dégradation constatée.
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3 Résultats des mesures de performance
3.1 Courbe de puissance
3.1.1 Courbe de puissance mesurée au SEPEN
*= en rouge les points calculés de la courbe de puissance moyenne,

= en vert les indicateurs de dispersion des mesures, les traits
horizontaux indiquent les limites a plus et moins un écart type.

= en bleu nombre de points de mesure.

Eolys Métronome 12 kW
du29/11/2012 au 18/01/2013
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Figure 3-1 Courbe de puissance Métronome 12 kW mesurée sur le site de
Malbouissou

Parametres de calcul de la courbe de puissance
Parametres Valeur
Durée d'échantillonnage (seconde) 2
Intervalle d'intégration (seconde) 60
Largeur des bins (m/s) 0.5
Plage de direction vent (°) 270 a 360
Plage de gradient vertical 0.0a0.20
Plage intensité de turbulence (%) 0a18
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A partir du 25/01/2013 a commencé une période particulierement ventée, au
cours de cette période I'éolienne Eolys Métronome a fonctionné avec une
puissance de régulation voisine de 6 kW au lieu des 10 kW que nous
remarquons de maniéere trés visible sur la figure 3-1. Nous avons décidé de
ne pas prendre en compte cette période pour I'évaluation de la courbe de
puissance et des résultats qui en découlent car cette période est peu
représentative par rapport a la durée limitée du test. Cependant nous
présentons cette courbe ci-dessous car nous estimons que ce comportement
particulier est une information utile pour les utilisateurs de cette machine.

» Voir en annexe les commentaires de l'apporteur page 52.

Eolys Métronome 12 kW
du29/11/2012 au 04/02/2013
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Figure 3-2 Courbe de puissance de la Métronome réalisée sur une période
incluant un épisode tres venté.

3.1.2 Courbe de puissance constructeur

Aucune courbe de puissance n'a été fournie par le constructeur pour ce
modéele.
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3.2 Coefficient de puissance

Eolys - Métronome - 12 kW
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Figure 3-3 Coefficient de puissance Métronome - 12 kW

Le coefficient de puissance atteint 31.0 % a 7 m/s et reste supérieur a 25 %
de 4.5 a 9.6 m/s.

3.3 Production énergétique

Afin de prendre en compte, pour le calcul de la production énergétique, les
vitesses de vent au-dela de celles mesurées pendant la période de mesure, la
courbe de puissance a été prolongée jusqu'a 30 m/s suivant le tracé en
pointillés comme indiqué sur la figure 3.4.

Eolys Métronome 12 kW

courbe synthétique pour calcul de la production énergétique annuelle
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Figure 3-4 Courbe de puissance prolongée pour le calcul de la production
énergétique annuelle.

Eolienne Eolys - Métronome - 12 kW - Réseau 7/ 52




Site Expérimental pour le Petit Eolien National Rapport de Test n° 30.5 du 19/03/2013

Vitesse Production
mesures SEPEN
moyenne (courbe
annuelle L.
(m/s] synthétique)
[kWh/an]
2.0 557.5
2.5 1817.5
3.0 3999.5
3.5 7085.3
4.0 10933.8
4.5 15319.8
5.0 19993.6
5.5 24731.2
6.0 29359.6
6.5 33758.6
7.0 37852.4
7.5 41597.8
8.0 44973.0
8.5 47971.0
9.0 50593.4
9.5 52848.4
10.0 54748.4

Figure 3-5 Production énergétique annuelle en fonction de la vitesse de vent
moyenne annuelle suivant une distribution de Weibull (K =2.0)
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4 Mesures de bruit acoustique
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4.1 Objet.

Notre intervention vise a préciser I’impact acoustique d’éolienne sur I’environnement. Le
site choisi est celui de Malbouissou, espace consacré a 1’étude du petit €olien

4.2 Principe.

Le site de Malbuissou comporte 4 mats susceptibles de recevoir simultanément 4
éoliennes. La figure Page 17, précise I’implantation relative au 4° mat, base de notre
intervention.
L’analyse de cet impact sonore se fait a travers le texte réglementaire du 31 Aotut 2006,
décret 2006-1099 « Lutte contre les bruits de voisinage ». 1l fixe des valeurs d’émergence a
ne pas dépasser : 5 dB(A) durant la période «diurne (7H00 — 22HQ00) et 3 dB(A) durant la
période nocturne (22H00 — 7H00). L’émergence étant la différence de niveaux sonores
constatée lorsque 1’installation fonctionne (bruit ambiant) et lorsqu’elle est a 1’arrét (bruit
résiduel).
Pour chacun des mats, et donc pour chacune des éoliennes fixées a ce dernier, nous avons
considéré 4 points, Points 1,3,5,7, respectivement situés a des distances de 5m, 10,m, 20 m,
35 m du mét.
Pour chacun de ces points nous avons relevé le bruit ambiant, le bruit résiduel et par
différence nous avons déterminé I’émergence.
Le relevé, détermination soit du bruit ambiant soit du bruit résiduel pour un point
d’analyse, a consisté a effectuer cing prélévements de 10 s durant une période de 5
mm. Ces mesures de 10 s sont réalisées a travers une analyse en fréquence dont la base
est le tiers d’octave.
L’¢tude est réalisée mat aprés mat. Une seule €olienne fonctionnant, nous mesurions, pour
ses quatre points caracteristiques, le bruit ambiant, puis nous arrétions 1’éolienne étudiée
pour mesurer pour ces quatre points le niveau de bruit résiduel. La démarche peut étre
reconduite pour les trois autres éoliennes. Dans le cas ou I’arrét de I’€olienne n’est pas
possible, nous nous situons en un point ou I’environnement sonore est identique a celui du
point de mesure analyse.
A ces mesures acoustiques, sont associées des mesures de vitesse de vent déterminées
grace a un anémometre placé sur un mat métrologique situé au centre du site.
Afin de pouvoir apprécier la variabilité¢ de I’émission sonore des éoliennes, nous avons
procédé a 3 campagnes de mesure. Par campagne nous entendons une caractérisation sur
I’ensemble des points du site du bruit ambiant et du bruit résiduel, pour une vitesse de
vent donnée.
A la suite de 1’analyse ponctuelle dégagée par éolienne, une fiche récapitulative est insérée,
afin d’avoir une appréciation globale de I’'impact sonore de cette derniere. Elle précise,
pour les trois campagnes, les niveaux de bruit ambiant, de bruit résiduel, les émergences
correspondantes. L.’ensemble de ces caractéristiques étant exprimé en dB(A). Une
campagne, vitesse de vent déterminée, pouvant €tre accompagnée d’un indice, indiquant
une émergence ponctuelle supérieure a 5 dB(A) dans une bande de tiers d’octave precise :

si cette bande se situe dans le domaine de frequence défini par les octaves 125 Hz
et 250 Hz, cet indice est L,

si cette bande se situe dans le domaine de fréquence défini par les octaves 500 Hz
et 1000 Hz, cet indice est M,

si cette bande se situe dans le domaine de fréquence défini par les octaves 2000 Hz
et 4000 Hz, cet indice est H,

Le présent document n’étudie que ’'impact acoustique de I’éolienne située le
24/12/2012 sur le mat N°3 du site
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4.3 Mesure

Appareil utilisé

- analyseur temps réel de marque CESVA, type RC-401.

Campagne de mesure.

Une éolienne a été positionnée.

Le tableau ci-dessous précise les caractéristiques de ces implantations en indiquant :

le type d’éolienne, Eolienne,

le mat d’implantation, Mat,

les campagnes de mesures réalisées, caractérisées par leur date, Campagne,

Eolienne Mat Campagne
24/12/2012 29/12/2012 29/12/2012
- - - 12H00
H00 0HO0 -
Eolys 3 X X X
Métronome

L’ensemble des résultats est présenté au niveau de I’annexe I (page 11).
4.4 Analyse

Les Trois campagnes correspondent a des configurations de vent moyen et fort, vitesse
variant de 8 m/s a 11 m/s.

La force associée a I’orientation du vent a un impact immédiat sur le bruit résiduel
percgu, proximité relative de la Route D6113. Le site présente 1’avantage d’étre plat, sans
végétation parasite particuliere.
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4.5 Point 1 (page 30)

Eolienne audible

¢ Ambiant M Résiduel ® Emergence
70,0
4
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"
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-y
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—
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t ?
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3 e e e s s, e s g, e e, e, B e s e, e, S S S . f s S, S e S\ S S S S, S s s,
00 +—r——tr—+—rr—r—rr—rtrrrrtrrr—t——r
20 15 10 5 0 5 gt 15 20

Vitesse duvent

m/s

Fiche récapitulative
Mat N°3 / Point N°1
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4.6 Point 3 (page 34).

Eolienne audible.

# Ambiant M Résiduel ® Emergence
70,0 ¢
: *
60,0 +
i »
50,0 g
g |
40,0 -+
o :
5 z
8 300 -
20,0 +
10,0 +
5 E
8§ e e e e e e e
0,0 + ——T T —— ———T— ——T {
20 15 -10 5 0 - 15 20
L

Vitesse du vent

m/s

Fiche récapitulative
Mat N°3 / Point N°3
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4.7 Point 5 (page 38).

Eolienne audible
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Mat N°3 / Point N°5
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4.8 Point 7 (page 42).

Eolienne audible

4 Ambiant

W Résiduel

» Emergence

70,0

30,0

dB(A)

20,0

LA L L R

Vitesse du vent

m/s

Fiche récapitulative
Mat N°3 / Point N°7
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4.9 Conclusion.

En milieu de bati groupé, cette éolienne, Eolys Métronome, pour la plage de
vent étudiée et pour le niveau de bruit environnant existant est audible.

La cotation obtenue (Annexe III, page 50), pour l'ensemble des
configurations étudiées, est de 00C, la classant dans la catégorie de
Potentiel d'Insertion Sonore (P.I.S) : Faible.

ccc
Excellent
9CC
Trés bon
6CC
Bon
Moyen
06C
Faible e o
00C olys Metronone

Voir en annexe 3 (page 50) la signification de la notation utilisée.

Note : Aprés examen des premiéres mesures acoustiques une nouvelle
campagne a été réalisée comportant des points de mesures positionnés a 70
et 140 m du mat de I'éolienne, afin d’observer I'émergence en milieu de
bati dispersé.

Les résultats de cette seconde campagne sont présentés en annexe II page
46
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4.10 Implantation des points de mesure

] Mat éolienne

Point de mesure

Point7

Point5

35m

Point 3

Point1
E I
[To]
@

Mat 3

20m

10m

Implantation du mat N°3
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5 Protocole de mesure et de test
5.1 Les objectifs

Le Site Expérimental pour le Petit Eolien National est destiné a observer le
comportement et les performances d’éolienne d’une puissance inférieure a 36
kW proposés a l'essai dans le cadre d'une démarche volontaire par un
constructeur ou un distributeur officiel.

Les points suivants ont été étudiés:

o évaluation du fonctionnement, de la sécurité, de la qualité, de la fiabilité
et de lintégrité des aérogénérateurs et systémes associés, selon le
protocole de mesures défini dans ce document et se rapprochant dans la
mesure du possible des regles et procédures IEC WTO01 et de la norme
IEC61400-2

o mesures de la courbe de puissance et de la production d’énergie
électrique de la machine en fonction du potentiel éolien, selon le
protocole de mesures défini dans ce document et se rapprochant dans la
mesure du possible de la norme IEC61400-12

o mesures des niveaux sonores aux fréquences audibles (bruit acoustique)
a proximité des machines, selon le protocole de mesures défini par la
R&D EDF, et se rapprochant dans la mesure du possible de la norme
IEC61400-11

o évaluation de la qualité du courant électrique produit, selon un protocole
de mesures des perturbations du réseau défini par la R&D EDF, et se
rapprochant dans la mesure du possible de la norme IEC61400-21

o mesure des conditions d’environnement du site (vitesse, direction et
turbulence du vent, température, pression et humidité relative)

o appréciation de I'impact visuel (enquéte réalisée auprés des visiteurs sur
le site du SEPEN)

L'enregistrement et le traitement des relevés de mesures ont été réalisés sur
le site d’essais durant la période de fonctionnement de I'’équipement mis a
disposition.
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5.2 Les installations

Le site d’essai est équipé (voir cartes et plans de détails) :

o d’un local technique ou sont regroupés :

e les accés au réseau de chaque éolienne avec un emplacement
réservé a l'installation des équipements de connexion au réseau
de chaque machine

e les équipements de mesures et tests :
e sécurité et comptage d’énergie
e mesures des perturbations réseau

e mesures de puissance

e mesure des données d’environnement (vent, température,
pression et humidité)

e enregistrement, visualisation et accés a distance des données

o de plusieurs embases d’installations pour les éoliennes pouvant
recevoir des machines montées sur support haubané basculant ou sur
support autoporteur

o d’'un mat de mesure haubané équipé :
e d’anémomeétres et de girouettes a différentes hauteurs

e d’un capteur de température, de pression et d’humidité relative

o des équipements de sécurité et comptage d’énergie
e systéme de sécurité pour déconnecter les sources d’énergie

e compteurs d’énergie générée et consommeée

o des équipements de mesure de bruit (a disposition durant les
campagnes de mesure uniquement)

o des équipements de mesure des perturbations réseau

o des équipements de mesures de puissance

e centrales de mesure de puissance (monophasé ou triphasé
équilibré ou non)

e prise d’information courant par transformateur de courant
capteur a effet Hall

e sortie d’information par interface RS485 ou par signal
analogique 4-20mA

e visualisation des parametres réseau (tension, courant,
fréquence, puissances active et réactives ...)

o des équipements de mesure des données d’environnement
e vitesse de vent
e direction de vent
e température ambiante

e pression atmosphérique
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e humidité relative

o des équipements d’enregistrement

e ordinateur avec carte d’acquisition RS485 ou entrées
analogiques ou éthernet

e enregistrement de toutes les données chaque seconde

e traitement statistique sur 1mn (moyenne, écart type, valeurs
min. et max.)

e enregistrement journalier des données dans un fichier
informatique

e possibilité d’extraction d’enregistrements pour analyse de
perturbations ou autres

e visualisation sur écran PC en local et a distance

Sauf indication contraire pour un test particulier, les tests suivront les
procédures suivantes :

o enregistrement de toutes les données toutes les 2 secondes

o traitement statistique sur 1mn (moyenne, écart type, valeurs min. et
max.)

o enregistrement journalier des données dans un fichier informatique

o inspection visuelle périodique du site d’essai (toute anomalie sera
consignée)

o en cas de changement d'équipement (de mesure ou matériel testé) le
test sera réinitialisé

o tout au long de la campagne de mesure, la cohérence des données
sera vérifiée périodiquement pour assurer la qualité et la répétitivité
des résultats

o un registre sera maintenu a jour sur tous les événements importants
survenus durant la période de mesure. Tout opérateur intervenant
sur le matériel en cours de test devra systématiquement renseigner
le questionnaire intitulé « Fiche d’intervention SEPEN »

Rapports : chaque test fera I'objet d’un rapport

rapport intermédiaire (avancement des mesures, tests et essais)

o

o rapport supplémentaire possible a la demande de |'apporteur et a sa
charge.

o rapport d’anomalie(s) détectable(s) le cas échéant

o rapport final
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De 4 embases d’installations pour les aérogénérateurs :

o 1 embase pouvant recevoir un aérogénérateur de 7m de diamétre
maximum (environ 10kVA), monté sur support haubané basculant ou sur
support autoporteur, de hauteur 18m maximum

o 1 embase pouvant recevoir un aérogénérateur de 5m de diametre
maximum (environ 5kVA), monté sur support haubané basculant ou sur
support autoporteur, de hauteur 18m maximum

o 2 embases pouvant recevoir deux aérogénérateurs de 5m de diametre
maximum (environ 5kVA), monté sur support haubané basculant
uniquement de hauteur, 18m maximum

chaque embase est destinée a recevoir une adaptation mécanique au
mat du constructeur

o

o d’un mat de mesure haubané de hauteur 30m, équipé de :
= 4 anémomeétres placés a 30 et 20 (NRG #40H dont 1 calibré)
= 2 girouettes placées a 20 et 10m (NRG #200P)
= 6 transducteurs de sighaux avec sorties 4-20mA (Lumel P120 et P12U)

o des équipements de mesure de bruit (a disposition durant les
campagnes de mesure uniquement)
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5.3 Données météo du site

Les données météo du site seront indiquées lorsqu'une période de mesure
suffisamment longue permettra d'obtenir des données fiables.

5.4 Tests de fonctionnement et de sécurité

5.4.1 Objectifs du test

O

vérifier que I’éolienne démontre un comportement de fonctionnement
conforme a sa conception

vérifier que les dispositions relatives a la sécurité des personnes sont
correctement mises en pratique

tester que les systemes de controle et de protection fonctionnent
avec satisfaction

vérifier le bon comportement dynamique de I’éolienne a au moins 1,8
fois la vitesse de vent correspondant a sa puissance nominale
(donnée constructeur)

5.4.2 Tests de fonctionnement et de sécurité

O

observation d’orientation a différentes vitesses de vent

test de séquences de mise en route et d'arrét suivant les protocoles
préconisés par le constructeur

vérification de la puissance générée par rapport aux données
constructeur

vérification de la limitation de la vitesse du rotor
simulations de perte réseau (microcoupure et coupure franche)

simulation de perte de charge (éolienne déconnecté de I'onduleur ou
du réseau)

test des verrouillages contre les changements non autorisés des
parameétres systéme

vérifications des systémes et procédures de sécurité (mécanique,
électrique) pour installation et maintenance

vérification du systéme de mise a la terre et de protection foudre

5.4.3 Criteres de bon fonctionnement et de sécurité

O

orientation franche et bien amortie (sans a-coups ni vibrations), les
observations seront consignés dans le registre

puissance générée vérifiée et dans une plage acceptable par rapport
aux données constructeur, tout écart sera consigné (données
extraites de la mesure de la courbe de puissance)
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o limitation de la puissance et de la vitesse rotor a des valeurs
acceptables (sécurité) et dans la plage de fonctionnement
constructeur, les courbes de vitesse rotor maximum et puissance
maximum en fonction de la vitesse de vent seront analysées

o observation des séquences de mises en route et d‘arréts fiables et
sécurisées

o comportement fiable et sans danger lors de coupures réseau, lors
d'ouvertures (rapides ou non) de Ila connexion réseau le
comportement de la machine, la vitesse rotor et la puissance seront
analysés

o comportement fiable et sans danger lors de pertes de charge (si
présence onduleur), lors de lI'ouverture de la connexion a l'onduleur,
le comportement de la machine, la vitesse rotor seront analysés

o verrouillages efficaces contre les changements non autorisés des
parameétres systéeme

o systemes et procédures de sécurité adéquats, description et analyse
des systemes (mécaniques et électriques), procédures et documents

o systemes de mise a la terre et protection foudre adéquats
(description et analyse)

5.4.4 Parametres mesurés pour le test de fonctionnement et de sécurité
(données mesurées et enregistrées pour |'établissement de la courbe
de puissance)

o Vvitesse et direction du vent
o puissance machine
o vitesse rotor (si extraction image possible du signal électrique)
o disponibilité machine
5.4.5 Traitement des données pour le test de fonctionnement et de sécurité

o enregistrement des données a la seconde (ou plus si besoin)

o traitement statistique sur 10mn et/ou 1mn

o enregistrement journalier des données dans un fichier informatique
o traitement mensuel des fichiers

o rapport intermédiaire mensuel
5.5 Tests de fiabilité
5.5.1 Objectifs du test

o investiguer l'intégrité structurelle et la dégradation temporelle du
systeme, des composants ou des matériaux (félures, déformations,
usures ...)
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o investiguer la qualité des protections environnementales (corrosion,
peintures et joints ...)

o tester le comportement dynamique de I'éolienne et de son systéme
de connexion réseau sur la durée des essais

5.5.2 Test de fiabilité

o fonctionnement fiable sur la période de mise a disposition (6 mois)

o production durant au moins 2500 heures quelque soit la vitesse de
vent

o production durant au moins 250 heures a vitesse supérieure ou égale
a 1,2 Vae et au dessus

o production durant au moins 25 heures a vitesse supérieure ou égale a
1,8 V. et au dessus

Classe des petits aérogénérateurs (PAG) suivant IEC 61400-2

Classe de PAG I II III v
Vier (M/S) 50 42.5 37.5 30
Veso (M/S) 70 59.5 52.5 42
Vave (M/S) 10 8.5 7.5 6

5.5.3 Criteres de fiabilité

o disponibilité d’au moins 90% sur la durée des essais

o pas de défaillance majeure de I’éolienne ou d’'un composant du
systeme pendant la durée du test (si une défaillance majeure
survient, le constructeur peut apporter les réparations nécessaires, et
le test est réinitialisé dans les limites de la durée contractuelle)

o pas d‘usure ou corrosion significative, pas de dégat sur les
composants du systeme, trouvés lors d'inspection périodiques ou de
I'inspection finale

o pas de dégradation temporelle significative de la puissance produite
pour les mémes vitesses de vent (suivant données constructeur)

o production de I’énergie mesurée supérieure a 80% de |'énergie
attendue (suivant données constructeur)

5.5.4 Parametres mesurés pour le test de fiabilité (données mesurées et
enregistrées pour |'établissement de la courbe de puissance)

o vitesse et direction du vent
o puissance machine

o disponibilité machine
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5.5.5 traitement des données pour le test de fiabilité

o enregistrement des données a la seconde

o traitement statistique sur 10mn et/ou 1mn

o enregistrement journalier des données dans un fichier informatique
o traitement mensuel des fichiers

o rapport intermédiaire mensuel
5.6 Mesures de la courbe de puissance
o les données seront enregistrées en continu, avec une fréquence
d’échantillonnage de la seconde :

e vitesse du vent a 20 et 30m
e direction du vent a 10 et 20m
e température a 10m
e pression atmosphérique
e humidité relative

e puissance active machine au point de connexion réseau (local
technique)

o les données seront ensuite traitées pour en extraire les informations
suivantes par pas de 10mn et/ou 1mn :
e valeur moyenne
e écart type
e valeur maximum

e valeur minimum

o la série sera ignorée si un des éveénements suivant est intervenu
(événement enregistré au moins une fois pendant la période de 10mn
et/ou 1mn) :

e machine indisponible
e défaillance d'un équipement de test

e direction de vent en dehors des secteurs autorisés

o les séries retenues seront corrigées et normalisés pour 2 densités de
I'air de référence (moyenne de la densité de I'air mesurée sur le site
d’essai et densité de l'air au niveau de la mer, standard ISO
1,225kg/m3)

o le rapport de mesure comportera :

e la courbe de puissance normalisée (méthode des intervalles sur
les séries de données normalisées, voir norme IEC61400-12
§5.2)
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e la production annuelle d’énergie (corrélation de la courbe de
puissance avec la distribution de vitesse de vent de Rayleigh,
voir norme IEC61400-12 §5.3)

e le coefficient de puissance Cp (voir norme IEC61400-12 §5.4)

5.6.1 Détermination des directions de vent valides

Pour calculer le secteur de direction de vent autorisé pour la mesure de
chaque machine, il faut prendre en compte les obstacles avoisinants, qui
peuvent étre un autre aérogénérateur, des arbres, le mat de mesures ... La
norme IEC61400-12 donne un calcul permettant de définir quels sont les
angles de secteur de vent perturbés par des aérogénérateurs voisins en
fonction du diamétre et de la hauteur de ceux-ci.

Secteur perturbé : a = 2Arctan (2Dn/Ln + 0.25)
ou Dn est le diameétre de la machine voisine
Ln est la distance entre les 2 machines

Cette formule a été appliquée pour chaque plot de machine, le tableau
suivant résume les caractéristiques des obstacles pris en compte, et les
limites des angles de secteurs perturbés ainsi calculés.

La hauteur et la largeur des obstacles autres que les machines voisines
(arbres) n‘ayant pas été mesurées, le calcul n‘a pas été appliqué pour ces
cas d'obstacles. Cependant, les secteurs perturbés finaux retenus sont assez
fortement pénalisants, puisqu’ils englobent en fait la totalité des secteurs
perturbés de chaque machine, comme représenté sur le schéma suivant.

On peut remarquer que, par rapport a la direction Nord, les 2 gros secteurs
perturbés correspondent a l'alignement des 4 plots. Les machines ont été
installées de telle sorte qu’elles soient face aux vents dominants (vent de
nord-ouest et vent de sud-est).

Dans le programme de traitement on élimine donc toutes les données dont la
direction du vent se trouve dans un des 2 secteurs perturbés.
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Diametre | ~. . e
Plot Obstacle E'Stanfe Alpha |. ]E',”?'te L'f“.'te
Dn ou De|Ln ou Le inférieure | supérieure
Mat de | Batiments Est 126° 248°
mesure et Sud
Mat de PF C 10 40 104° 320° 65°
mesure
Mat de PF 2 10 41 103 174° 277°
mesure
Méat de PF 1 10 71 68° 181 249°
mesure
Secteur valide
PFY C  Batiments+mat 248° 320°
de mesure
PF 2 Batiments+mat 249° 79°
de mesure
PF 1 Batiments+mat 254° 440
de mesure

Tableau récapitulatif des caractéristiques des obstacles pour le calcul des secteurs

perturbés.

(1) PF : plate forme
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Date : 10/01/2011

SEPEN - Antenne de Malbouissou

PLAN DE MASSE

Vue générale du slte
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6 Annexel

Caractérisation du rayonnement
de I’Eolienne Eolys Métronome 12 kW
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6.1 Point N°1

& Mat éolienne

Point de mesure

Point7
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35m

Point 3

I @ Point 1
&
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| Date: | 24/12/2012 | [ Campagne | 1 |
Spectre

70.0

60.0 Pk

50,0

400 3 * —a— Ambiant
= 30:0 aamE . aSgm —m— Résiduel
= 3 Emergence

20,0 5 =

10,0 -

0.0 - e e

100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz]]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 43,2 33,2 10,1
125 421 4.3 7.8
160 431 3.2 8.9
200 4.7 35,6 6.0
250 44.3 38,1 6,2
315 46.0 431 2.8
400 48,3 42.5 5.9
500 54.0 39.9 141
630 53,3 39,3 14,0
800 52,0 394 12,6
1000 58,3 378 204
1250 bh.8 36,7 19.1
1600 aT.7 33.6 241
2000 56,3 33.0 233
2500 554 33,6 21,8
3150 53.7 325 21,2
4000 494 32,6 16,8
5000 457 0.0 0.0
Global 64,7 50,5 15,2

[ Ventm/s | 93 | 101 |
Immission Géne Perception
Audible Awvérée LMH
Point 1
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| Date: [ 29/12/2012 ] [ Campagne | 2 |
Spectre
70.0
60,0
50,0
r ¥ '*_:l P —— Ambiant
g 1003 Tl " * —m— Résiduel
= i J : - Esidue
@ 30,0 — a *
Emergence
20,0
10,0 =
0.0 — ey —
100 1000 10000
Fréquence [1/2 octave :(Hz]]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 ard 30,8 6,6
125 ir4d 3.2 6.2
160 3r.2 31,9 5.3
200 441 33.5 10,6
250 47.8 33,8 14.0
315 38.9 41.8 -3.0
400 394 34,6 4.8
500 402 32,0 8.2
630 401 31,3 8,8
B00 38.0 N7 6.3
1000 1.7 34,6 7.1
1250 421 354 6.7
1600 42.8 34,0 8,8
2000 431 32,8 10.3
2500 43,6 0,0 0,0
3150 41.0 0.0 0.0
4000 3r.0 0.0 0,0
5000 30,3 0.0 0.0
Global 55,3 46,7 8,6

[ Ventm/s | 78 | 91 |

Immission Géne Perception
Audible Avérée LMH

Point 1
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| Date: | 29/12/2012 | [ Campagne | 3 |
Spectre

70.0

60.0

50.0

—a— Ambiant

=L [ P = fi
= 30.0 [ -u - —m— Residuel
= 3 Emergence

20,0

10,0 - =

0.0

100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 43,3 32,4 10,9
125 41.8 33.8 8.0
160 40,3 33.9 6.4
200 41.0 354 5.6
250 51,0 37.8 13.2
315 437 39.9 3.8
400 414 40,2 1,2
500 45.0 35.2 9.8
630 41,0 3.6 6.5
800 40.8 33,9 6.9
1000 42,8 3.0 8.8
12580 42 4 35,7 6.7
1600 43,7 35,3 8.4
2000 443 33,9 10.4
2500 45,3 31,3 14,1
3150 44.3 0.0 0.0
4000 427 0,0 0,0
5000 40,3 0.0 0.0
Global 56,9 48,6 8,3

[ Vent m/s | 97 | 95 |
Immission Géne Perception
Audible Averée LMH
Point 1
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6.2 Point N°3

] Mat éolienne

Point de mesure

y Point 7
£ :
" N Point5
™
£ @ Point3
o
o~
£ .
o Point1
™ £
(s}
: @
Mat 3
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| Date: | 24/12/2012 | | Campagne | 1 |

Spectre

E‘qu_u 1W .:.._. - M —O—Arfnb.iant
& 100 8 - - Loy = —— Résiduel
= Emergence
20,0
10.0
0.0 - ey e
100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave Ambiant Résiduel | Emergence
100 41.9 33,6 g.4
125 43.3 35.3 8.1
160 41.9 35,3 6.6
200 41.9 36.3 5.6
250 46,1 38,2 7.9
315 456 41.6 41
400 472 39.8 7.4
500 50,6 36,5 141
630 b2 2 36,5 15,7
800 51,6 35,8 15,7
1000 52,8 38,6 14.4
1250 5.7 v 206
1600 55,4 38,7 16,7
2000 559 38.8 171
2500 56,2 36,0 20,2
3150 53.8 4.4 19.5
4000 49.6 334 16,2
5000 454 0.0 0.0
Global 64,8 50,0 14,7

[ Ventm/s | 10 | 10 |
Immission Géne Perception
Audible Avérée LMH
Point 3
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| Date: | 29/12/2012 | | Campagne | 2 |
Spectre

70,0

60,0 -

20,0 i . —— Ambiant
< 400 E E f; i: : ::-l-.. ‘\0 —m— Résiduel
@2 30,0 —

3 Emergence

20,0

10,0 |

0.0 A ey e
100 1000 10000
Fréequence [1/3 octave :(Hz]]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 36.4 31.3 51
125 36.5 31.9 4.6
160 36.6 321 4.5
200 435 27 10,8
250 £3.4 334 201
315 420 38,8 3.3
400 391 346 4.5
500 4.7 31.9 9.8
630 41.0 N7 9.3
800 39.8 321 7.7
1000 425 32,6 10,0
1250 457 33.9 11.8
1600 45.0 33.9 11.1
2000 45 4 325 12,9
2500 457 0.0 0.0
3150 43.6 0.0 0.0
4000 38.8 0.0 0.0
5000 M7 0.0 0.0
Global 57.5 455 12,1

[ Ventmis | 85 | 89 |
Immission Géne Perception
Audible Awvérée LMH
Point 3
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| Date: [ 29/12/2012 | | Campagne | 3 |

Spectre

—e— Ambiant

—— Reésiduel

oy

Emergence

100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 46,1 324 13,7
125 457 33.8 11.9
160 429 33.9 9.0
200 426 b4 7.2
250 50,2 7.8 12,4
315 441 38.9 4.2
400 41.3 40,2 1.1
500 44 6 35,2 9.4
630 424 4.5 7.8
800 416 339 7.7
1000 41.3 34.0 7.3
1250 439 357 8.2
1600 426 35,3 7.3
2000 43.2 33.9 9.4
2500 43,7 31,3 12,4
3150 43.2 0.0 0.0
4000 40,7 0,0 0,0
5000 0.0 0.0 0.0
Global 56,5 48.6 7.9

[ Ventmis | 92 | 95 |
Immission 5éne Perception
Audible Avérée LMH
Point 3
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6.3 Point N°5

O Mat éolienne

Point de mesure

Point7
L,E, @ Point5
o
£ Point 3
o
o~
: Poiriea
= £
wn
@

Mat 3
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| Date: | 24/12/2012 | [ Campagne | 1 |

Spectre

70.0
50.0 &
50.0

z 40.0 I

S 30,0
20,0 f -
10.0 4

—a— Ambiant
—— Résiduel

Emergence

100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 38.8 32.2 6.6
125 401 4.7 54
160 404 37.6 28
200 39,7 4.8 4.9
250 422 34.8 7.4
315 40.8 36.1 4.7
400 413 36.3 5.0
500 511 36,7 14 4
630 56.4 36.5 19.9
800 56.9 36,2 20,7
1000 55,2 38.4 16.8
1250 56.9 39.4 17,5
1600 58.0 39.0 19,0
2000 546 38.2 16.4
2500 53.6 37.6 16,0
3150 511 35.6 15,5
4000 459 3.5 11.4
5000 424 32,3 10,1
Global 5.2 50,0 15,2

[ Ventm/s | 10 [ 102 |

Immission Géne Perception
Audible Avérée LMH
Point 5
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| Date: | 29/12/2012 | [ Campagne | 2 |
Spectre

70.0

60.0

50.0 _
3-4[].[] Li AWM —o—Arfnb.mnt
E- 300 n ; E; ; li,.;: s gy \ —— Residuel

3 Emergence
20,0
10.0
0,0 fv—— oy T
100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 31.3 31.3 0,0
125 32,8 31.9 0.9
160 33,2 32,1 1,1
200 394 327 6.7
250 40,6 334 7.3
315 37.6 38.8 -1.1
400 3.3 34,6 0,3
500 33.8 3.9 1.9
630 36,7 .7 5.0
800 422 321 10,1
1000 374 32.6 5.3
12580 39.5 33,9 5.6
1600 43,3 33.9 9.5
2000 434 32,5 10,9
2500 45,3 0,0 0,0
3150 424 0.0 0.0
4000 36,8 0,0 0,0
5000 3.8 0.0 0.0
Global 51,9 45,5 6.4

[ Vent m/s | 8.4 | 89 |
Immission Géne Perception
Audible Averée LMH
Point 5
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| Date: | 29/12/2012 | [ Campagne | 3 |

Spectre

70.0
60.0 +
50.0

o
200 1
10.0 -

0.0 + T I
100 1000 10000

—a— Ambiant

—B— Résiduel

Emergence

Fréquence [1/3 octave :(Hz]]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 43.9 34,8 9.2
125 431 36,0 7.1
160 421 36,4 5.7
200 41.8 36,1 5.7
250 47.5 38,3 9.3
315 436 419 1.7
400 424 394 31
500 435 36.5 7.0
630 43,2 3.4 8.8
800 454 351 10.4
1000 44 4 a4 7.0
1250 433 7. 5.5
1600 44 4 36,1 8.3
2000 44 6 34.0 10,7
2500 437 32,9 10,8
3150 443 30.4 13,9
4000 41.4 0.0 0.0
5000 401 0.0 0.0
Global 57,6 49.8 7.9

[ Ventm/s | 104 | 105 |
Immission Géne Perception
Audible Awvérée LMH
Point 5
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6.4 Point N°7

] Mat éolienne

Point de mesure

(o] Point7
£ &
3 Point5
o
£ Point 3
o
o~
= Point 1
= £
N
o

Mat 3
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| Date: | 24/12/2012 ] [ Campagne | 1 |
Spectre
70.0
60.0
50.0
- —e— Ambiant
= 40.0 + fei
E- 300 ﬁw"ﬂ'ﬂ"'--u —B— Résiduel
3 Emergence
20,0
10.0
0,0 S e
100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Dctave Ambiant Résiduel | Emergence
100 35,6 30,7 4.8
125 T 327 44
160 37.0 33,3 3.8
200 36,8 335 3.4
250 39,7 34,6 51
315 37.8 36.1 1.8
400 374 351 24
500 36.9 35,3 1.6
630 44 8 35,2 9.6
800 491 36,0 13.1
1000 52.7 35.8 16.8
12560 501 36,1 14,0
1600 496 35.0 14.6
2000 48.4 4.7 13,7
2500 45,8 35,8 13.0
3150 454 34.5 10.9
4000 40,2 323 79
5000 36,6 33.0 3.6
Global 58.8 47 4 11.5

[ Vent m/s | 98 | 9 |
Immission Géne Perception
Audible Avérée LIMH
Point 7
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| Date: | 29/12/2012 | [ Campagne | 2 |
Spectre

70.0

60.0

50.0 _
2400 - /‘}“_’/_HM‘_\ —Q—Ar'nb.mnt
@ 300 ‘-j;@l:l:l:l'.'.'l —— Residuel
= 3 Emergence

20,0

10,0 4 S

0.0 & ey e

100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 34,1 31.3 2.8
125 35,6 31.9 3.7
160 35,2 32,1 3.1
200 ard 327 4.7
250 44,8 334 11.5
315 41,6 38.8 2.8
400 39,7 34,6 5.1
500 37T 3.9 5.8
630 37.8 .7 6,1
800 421 321 10,0
1000 46,1 32.6 13.5
12580 459 33,9 12,0
1600 45,2 33.9 11.3
2000 429 32,5 10.4
2500 429 0,0 0,0
3150 4.2 0.0 0.0
4000 39.4 0,0 0,0
5000 35.2 0.0 0.0
Global 54,56 45,5 9.0

[ Vent m/s | 97 | 89 |
Immission Géne Perception
Audible Averée LMH
Point 7
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| Date: | 29/12/2012 | | Campagne | 3 |
Spectre
70.0
60.0
50.0
400 " i —e— Ambiant
T U L - — = -
E’ 30 0 lm : = | '.!. —— Résiduel
3 Emergence
20.0
10,0 0 it
0.0 == i— iy e
100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Octave | Ambiant Résiduel | Emergence
100 35,5 34,8 0.8
125 371 36.0 1.1
160 37.0 364 0.6
200 36.8 36,1 0.7
250 457 38,3 7.4
315 42 8 419 0.9
400 46,5 394 7.2
500 459 36.5 9.4
630 42,5 34.4 8.1
800 452 35,1 10,2
1000 49.0 a4 11,6
1250 51,3 37.9 13.5
1600 494 36,1 13,3
2000 47 2 34.0 13,3
2500 48,5 32,9 15,7
3150 44.9 304 14.5
4000 41.8 0.0 0.0
5000 40.0 0.0 0.0
Global 58,2 498 8.4

[ Ventm/s | 111 | 105 |
Immission Géne Perception
Audible Awverée LMH
Point 7
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7 Annexe 2 - Mesures de bruit complémentaires

Caractérisation du rayonnement

de ’Eolienne Eolys Métronome

Mat 3
7.1 Point N°9
@
Point de mesure
Point11

£
2 @ Point9

£

o

™~

©
Mat 3
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| Date

| 03/03/2013 |

[ Campagne | 1

Spectre

—e— Ambiant

—— Résiduel
Emergence
0.0 iy i
100 1000 10000
Fréquence [1/3 octave :(Hz)]
1/3 Octave |  Ambiant Résiduel | Emergence

100 0.0 0,0 0,0

125 30.6 26,5 4.1

160 34 207 37

200 33.5 294 4.2

250 379 30,1 7.8

315 36,2 30,2 6.0

400 T 289 8.8

500 38,7 27.3 11,5

630 41,2 26,4 14.7

800 421 26,0 16.1
1000 427 279 14,7
1250 43,8 28,5 16.3
1600 459 287 17.2
2000 47,3 23,3 18.0
2500 458 305 15.4
3150 41,0 311 9.9
4000 355 30,8 47
5000 32.8 29,8 3.0
Global 53,8 41,8 121

[ Ventmis | 103 10.1
Immission Géne Perception
Audible Avérée LIMH

Point 9

Eolienne Eolys - Métronome - 12 kW - Réseau

47 / 52




Site Expérimental pour le Petit Eolien National

Rapport de Test n° 30.5 du 19/03/2013

Caractérisation du rayonnement
de I’Eolienne Eolys Métronome

Mat 3
7.2 Point N°11
) M4t éolienne
Point de mesure
(o]
£
5
£
2
O
Mat 3

Point11l

Point9
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| Date: | 03/02/2013 | | Campagne | 1 |

Spectre

3 —e— Ambiant

- —— Résiduel
S Bl L N & Emergence

0,0 +———
100 1000 10000

Fréquence [1/3 octave :(Hz)]

1/3 Dctave Ambiant Résiduel | Emergence
100 29,2 246 4.6
125 3 265 4,6
160 31,5 277 3.8
200 331 294 3.7
250 364 301 6.3
315 35,2 30,2 5.0
400 34,3 28,9 54
500 341 273 6.9
630 34,2 264 7.7
800 4.6 26.0 8.6
1000 37.0 279 8.0
1250 36.1 28.5 7.6
1600 375 28,7 8.8
2000 36.6 293 7.3
2500 35,2 30.5 4.7
3150 344 A 3.3
4000 33.6 30,8 2.8
5000 32.4 29.8 26
Global 47.5 41,8 5.8

[ Ventm/s | 97 | 101 |
Immission Géne Perception
Audible Awverée LMH
Point 11
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8 Annexe 3

Notation.

Cette notation a pour objectif de déterminer le potentiel d’insertion sonore
(P.I.S) de I'éolienne dans I'environnement. Plus la note est importante, plus
I’éolienne présente des caractéristiques aptes a s’intégrer dans un milieu
donné.

L'échelle de notation s’étend de la valeur 00C a la valeur CCC, valeurs
signifiants respectivement un faible potentiel d’insertion sonore et un
excellent potentiel d’insertion sonore.

Le premier symbole (a gauche), précise le nombre de configurations ou le
fonctionnement de I'éolienne est inaudible. L'ensemble des trois campagnes
recoupe 12 configurations notées : 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8,9, A, B, C.

Exemple : les trois distances les plus éloignées du mat ne sont pas audibles.
Seules les 3 configurations proches du méat sont perceptibles. Nous avons
donc 9 configurations inaudibles. Le premier symbole sera 9.

Le deuxieme symbole précise le nombre de fois ou la géne n’est pas avérée
sur les 12 possibilités données. La géne est avérée lorsque I’émergence
globale est supérieure a 3.5 dB(A). La notation est identique a celle du
premier symbole de 1 a C.

Exemple : 2 configurations présentent des émergences globales supérieures
a 3.5 dB(A). Le deuxiéme symbole sera A.

Le troisieme symbole caractérise le nombre de fois ou la perception de
I'éolienne n’existe pas. La perception est reconnue lorsque un des symboles
L, M, H (émergence dans une bande de tiers d’octave supérieure a 5 dB(A))
est mentionnée.

Exemple : Si sur I'ensemble des configurations apparaissent les lettres M (3
fois) et H, le troisieme symbole sera 8.

Dans le ou I'émergence globale est retenue (prépondérante), décrémentation
du 2°symbole, les perceptions ne sont pas alors prises en compte concernant
cette configuration, le 3° symbole restera donc inchangé.
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Afin de faciliter intuitivement la compréhension de cette échelle de valeurs,
nous avons associé a une gamme de valeurs, une classe de qualité se
répartissant de la maniére suivante :

CCC
Excellent
9CC
Trés bon
6CC
Bon
Moyen
06C
Faible
00C

Le niveau CCC indique que les 12 configurations mesurées sont inaudibles,
donc que les 12 ne sont pas génantes et que les douze ne sont pas
perceptibles.

Le niveau 06C indique :

- 0 : aucune configuration est inaudible.
- 6 : 6 configurations ne sont pas « génantes ».
- C: les 12 configurations ne sont pas perceptibles.

Nous avons donc a partir de la notation d’une éolienne, connaissance de la
classe a laquelle elle appartient.

Exemple : une éolienne notée 699 ( indice PIS) sera de classe « Bon ».
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COMMENTAIRES DE L'APPORTEUR :

Si le vent moyen est supéreur au vent nominal et que le vent maximum est supérieur
a 1,5 fois le vent moyen pendant plus de 2 secondes, ou que le vent maximum est
supérieur a 1,6 fois le vent nominal, la machine limite sa vitesse de rotation pour se
prémunir d'éventuelles rafales plus importantes. Le mode protégé est désactive
aprés 10 minutes de fonctionnement avec un vent maximum inférieur a 1,5 fois le
vent nominal de fonctionnement.

Jérdme BOUSQUET
Directeur Général

Route de la Chataigneraie, 85120 5t Hilaire de Voust, France
Tel : #33 (D)2 51.50.10.89 Wi eolys-re com RCS La Rocheon: 483 271 D44
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